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電柱配置図（2026.3.16）

※その他、引込線が道路横断となる場所について
平屋等で地上高5.0mを確保できない場合、
お客様側にて引込ﾎﾟｰﾙの新設が必要となる場合があります。

※建柱後の電柱移設は申出者にて移設費用を負担する
可能性があります。
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中間分岐

　　NTT柱：

　　電力柱：

最終電柱位置図　R8.8
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